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 Таблица 2.34
Баланс тепловой мощности Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Располагаемая тепловая мощность 
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Затраты тепла на собственные нужды
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	-
	-
	-
	-
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93

	отопление и вентиляция
	-
	-
	-
	-
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
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